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Capítulo 8
Construcción Subterránea
UNIDADES CONSTRUCTIVAS BASE
REF.
1
CÓDIGO UC
80-03-031
PARARRAYO SUBTERRANEO 10 KV
80-12-080
TERMINAL AÉREO CABLE SUBT # 500 KCM, 15
KV, PARA CUCHILLA
TERMINAL AÉREO CABLE SUBT # 4/0 AWG, 15
KV, PARA CUCHILLA
CRUCETA DE 8 PIES SIN FIJACION EN
PUNTALES (Cruceta de abajo)
INSTALACION DE CONECTOR TIPO CUÑA 477
AL
INSTALACION DE CONECTOR TIPO CUÑA 4771/0 AL
2
3
80-12-070
80-05-025
4
80-19-009
5
6
80-19-002
80-12-039
7
8
DESCRIPCIÓN
BORNA DOS HUECOS 500
80-03-011
CUCHILLA MONOPOLAR 1P 15KV
80-02-032
PUESTA TIERRA TRANSICIÓN 3 F, 500 NC
80-02-018
PUESTA A TIERRA INFERIOR POSTE CONCRETO
80-19-013
GRAPA DE LINEA CALIENTE 1/0 AL
9
10
11
MATERIALES SUELTOS
12
CABLE DE POTENCIA NEUTRO CONCENTRICO AL
33%, Nº500 kcmil Cu, 15 kV
08-11-555
BAJANTE DE LÍNEAS AÉREAS A SUBTERRÁNEA CON 1/C 500
Kcmil POR FASE, 15 kV XLPE – *F. SISTEMA TRIFÁSICO
NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
NSUB-BAJ 15 – 50
FECHA APROB:
AGO - 14
VERSIÓN:
3.0
APROBADO POR:
A.A.G.F.
PAG:
8-2
Capítulo 8
Construcción Subterránea
CANTIDADES DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS POR TAMAÑO DE CONDUCTOR
BAJANTE CON CUCHILLA
MONOPOLAR Y TERMINAL PARA
REF. CABLE 4/0 AWG CU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BAJANTE CON CUCHILLA
MONOPOLAR Y TERMINAL PARA
CABLE 500 Kcmil CU
3
3
1
3
3
3
1
1
3
6
3
3
1
3
3
3
1
1
3
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BAJANTE DE LÍNEAS AÉREAS A SUBTERRÁNEA CON 1/C 500
Kcmil POR FASE, 15 kV XLPE – *F. SISTEMA TRIFÁSICO
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Capítulo 8
Construcción Subterránea
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1
4
NSUB-BAJ 15 – 2
BAJANTE DE LÍNEAS AÉREA A SUBTERRÁNEA 1/C #2 AWG CU 15 kV
XLPE - 1F
NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
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Capítulo 8
Construcción Subterránea
UNIDADES CONSTRUCTIVAS BASE
REF.
CÓDIGO UC
DESCRIPCIÓN
1
80-03-031
PARARRAYO SUBTERRÁNEO 10KV
2
80-19-035
INSTALACION DE ESTRIBO TIPO CUÑA 477 AL
3
80-19-033
INSTALACION DE ESTRIBO TIPO CUÑA 1/0 AL
4
80-12-003
TERMINAL AÉREO CABLE SUBT # 2 AWG, 15 KV,
PARA CORTA CIRCUITO
5
80-03-029
CORTACIRCUITO 100A, 15KV 8000A ASIM
6
80-03-043
CORTACIRCUITO 200A, 15KV, 12000 A ASIM
8
9
80-02-018
PUESTA A TIERRA INFERIOR POSTE CONCRETO
80-19-013
GRAPA DE LINEA CALIENTE 1/0 AL
10
80-19-011
CONECTOR MECÁNICO 4/0-366 AL/CU
MATERIALES SUELTOS
11
CONDUCTOR COBRE 6 AWG ACERO (COBRIZADO)
08-08-060
NSUB-BAJ 15 – 2A
BAJANTE DE LÍNEAS AÉREA A SUBTERRÁNEA 1/C #2 AWG CU 15 kV
XLPE - 1F
NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
FECHA APROB:
AGO - 14
VERSIÓN:
3.0
APROBADO POR:
A.A.G.F.
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Capítulo 8
Construcción Subterránea
CANTIDADES DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS POR TAMAÑO DE
CORTACIRCUITO Y CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN
100A, 1/0 AL
100A, 477AL
200A, 1/0 AL
200A, 477AL
REF.
N-266
N-266
1
1
4
5
6
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
8
1
1
1
1
9
1
1
1
1
10
1
1
1
1
BAJANTE DE LÍNEAS AÉREAS A SUBTERRÁNEA 1/C
#2 CU 15 kV XLPE - 1F
NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
NSUB-BAJ 15 – 2A
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Construcción Subterránea
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BAJANTE DE LÍNEAS AÉREA A SUBTERRÁNEA 3/C #2 AWG CU 15 kV
XLPE - 3F
NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
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Capítulo 8
Construcción Subterránea
UNIDADES CONSTRUCTIVAS BASE
REF.
CÓDIGO UC
DESCRIPCIÓN
1
80-03-031
PARARRAYO SUBTERRÁNEO 10KV
2
80-19-035
INSTALACION DE ESTRIBO TIPO CUÑA 477 AL
3
80-19-033
INSTALACION DE ESTRIBO TIPO CUÑA 1/0 AL
4
80-12-003
TERMINAL AÉREO CABLE SUBT # 2 AWG, 15 KV,
PARA CORTA CIRCUITO
5
80-03-029
CORTACIRCUITO 100A, 15KV 8000A ASIM
6
80-03-043
CORTACIRCUITO 200A, 15KV, 12000 A ASIM
7
80-02-033
PUESTA TIERRA TRANSICIÓN 3 F, # 2 NC
8
9
80-02-018
PUESTA A TIERRA INFERIOR POSTE CONCRETO
80-19-013
GRAPA DE LINEA CALIENTE 1/0 AL
10
80-19-011
CONECTOR MECÁNICO 4/0-366 AL/CU
MATERIALES SUELTOS
11
CONDUCTOR COBRE 6 AWG ACERO (COBRIZADO)
08-08-060
NSUB-BAJ 15 – 2A
BAJANTE DE LÍNEAS AÉREA A SUBTERRÁNEA 3/C #2 AWG CU 15 kV
XLPE - 3F
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200A, 1/0 AL
200A, 477AL
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